
Technologické schéma zapojení úpravny EuroClean KEUV – MINI

Vstup do úpravny 

Výstup z úpravny

Vysvětlivky:

         Hranice dodávky EuroClean s.r.o.

         Ruční regulační ventil nebo kohout

         Ruční uzavírací ventil nebo kohout

Y filtr

Trojcestný ventil

Manometr

Vzorkovací kohout 1/2"
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DN 40

el. kr. 230 V/50 Hz, 10 A
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Teplá užitková voda

(výstup z výměníku)

Q = 3,5 m³/h max

 p = 1 MPa

 t  = 60 °C max

Odpadní prací voda

do kanalizace

Upravená teplá

užitková voda

Q =  3,5 m³/h max

p  =  1 MPa

t  =   60 °C max

DN 40

Odvzdušňovací ventil

V = cca 0,05 - 0,1 m

3                                     

za 1 praní

t  = 60 °C max


	Sheets and Views
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